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Abschnitt 2

Detail Schaltstation Fendler 1:500

 AUSMASS Süd

 Graben Gnadenthalerstr.  180m' 
 Graben Landstr. Nord  190m' 
 Graben Landstr. Süd  210m' 
 Graben Fendler  180m' 

 Wasserleitung: pflügen konventionell  
 G 125: 25m'
 PE 250: 200m' 200m'

 Gasleitung:
 PE 110: 190m' 200m'

 EWN:
 PE 60: 210m' 558m'
 PE 120: 372m'
 PE 150: 210m' 372m'

 AUSMASS Nord

 Graben Gnadenthalerstr.  180m' 
 Graben Landstr. Nord  190m' 
 Graben Landstr. Süd  210m' 
 Graben Fendler  180m' 

 Gasleitung: pflügen konventionell  
 PE 110: 180m' 200m'
 PE 180: 180m' 200m'

 EWN:
 PE 60: 160m' 1032m'  
 PE 120: 538m'
 PE 150: 160m' 300m'

 AEW Hauptleitung:
 PE 150: 180m'
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